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H27 H28 H29 H30 2019 H27 H28 H29 
公共下水道へ 医学部 1 1 2 7 2 17 12 19 
吉田南 ゜1 ゜゜゜1 ゜゜桂地区 3 3 2 3 ゜6 11 10 西部 1 ゜゜゜゜゜゜゜病院 1 2 2 ゜゜6 
， 6 
北部 3 1 2 1 1 6 2 6 
本部 5 6 3 4 1 15 24 18 
薬学部 ゜゜゜゜゜゜゜゜関田南 ゜゜゜ 5 宇治地区 ゜゜゜゜゜゜゜゜生態研 ゜゜゜1 ゜゜゜゜小計 14 14 11 16 4 51 58 64 
中間地点 医学部 ゜゜゜゜゜゜゜2 吉田南 5 2 ゜7 ゜8 1 2 病院 ， 5 5 3 2 18 11 5 
小計 14 7 5 10 2 26 12 ， 
合計 28 21 16 26 6 77 70 73 
：排水水質が排水基準を超過 (pHの場合は基準範囲外）した件数排水基準超過
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2019は、 H31年4月~Rl年 12月のデー タ。
排水基準超過 注意喚起
採水地点種類 測定項目 H27 H28 H29 H30 2019 H27 H28 H29 H30 2019 
公共下水道へ pH 4 3 4 2 ゜21 22 26 17 12 BOD 1 4 ゜3 ゜8 12 13 10 8 浮遊物質量(SS) ゜゜ ゜2 ゜1 ゜゜ 6 2 鉱油類 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜1 動植物油脂類 6 4 3 2 1 2 5 4 3 2 
窒素含有量 1 ゜1 6 3 13 14 17 13 10 リン含有量 ゜゜ ゜゜ ゜2 1 1 2 2 フェノール類 ゜゜ ゜゜ ゜゜ 2 ゜1 ゜鉛及びその化合物 ゜゜ ゜1 ゜゜ ゜1 2 ゜水銀及びその化合物 1 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜亜鉛及びその化合物 1 ゜゜ ゜゜ 4 2 1 ゜1 ョウ素消費量 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 〇
ジクロロメタン ゜2 1 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜1,2—ジクロロエタン ゜1 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜1,4—ジオキサン ゜゜ 2 ゜゜ ゜゜ 1 ゜゜中間地点 pH 1 1 5 3 2 7 3 3 4 2 
BOD 3 ゜゜ 3 ゜





年度 ジクロロメタン 1,2—ジクロロエタン 1,4—ジオキサン 合計
平成28年度(2016) 2 1 ゜ 3 平成29年度(2017) 1 ゜ 2 3 平成30年度(2018) ゜ ゜ ゜ ゜2019年度(4月~12月） ゜ ゜ ゜ ゜
－ 81 －
表 4 建物別pHモニター槽でのジクロロメタン基準値 (0.2rng/L)超過事例一覧＊
地点 構内名 建物名 試料採取日 ジクロロメタン濃度
YN6 北部 農学部総合館（南棟・東棟） 平成29(2017)年 1月 5日 3.0 mg/L 
YS2 吉田南 人間・環境学研究科棟 2月 20日 4.2mg/L 
YN15 北部 理学研究科6号館（北） 4月 13日 1.1 mg/L 
YN3 北部 農学研究科2号館 5月 25日 2.1 mg/L 
YN3 北部 農学研究科2号館 6月 113 1.7 mg/L 
YM7 本部 総合研究 1号館別館 7月 4日 0.3 mg/L 
YM8 本部 総合研究 1号館.PJラボ 7月 413 1.9 mg/L 
YM23 本部 麻等研究院 ・iCeMS拠点研究棟 7月 413 0.5 mg/L 
YMDl 医学部 実験系排水最終放流口 10月 3日 1.5 mg/L 
YN13 北部 プラズマ波動実験棟 11月 22日 1.1 mg/L 
YN17 北部 北部総合教育研究棟 11月 22日 0.5mg/L 
YM13 本部 総合研究 3号館西側 12月 19日 21 mg/L 
YM13 本部 総合研究 3号館西側 12月 25日 34 mg/L 
YM13 本部 総合研究 3号館西側 12月 26日 21 mg/L 
YN15 北部 理学研究科6号館（北） 平成 30(2018)年 10月 11日 1.7 mg/L 
YM23 本部 高等研究院・ iCeMS拠点研究棟 令和元(2019)年 8月 15日 1.3mg/L 
YM23 本部 高等研究院 ・iCeMS拠点研究棟 9月 3日 2.3mg/L 





定量下限 0.0002mg/L 定量下限 0.02mg/L 
暦年 検出率 平均濃度*(mg/L) 検出率 平均濃度*(mg/L)
平成 29年(2017年） 79.5% (151/190) 0.013 1.9% (4/212) 0.02 
平成 30年(2018年） 11.2% (29/258) 0.0005 0.9% (2/235) 0.01 

























平成 30年度の結果を見ると、北部構内で 10月 11日
に理学研究科 6号館（北）から、ジクロロメタンの排水
基準値超過 1.7mg/L (排水基準 0.2mg/L以下）が確
認された 1回のみであった（表 4)。


























測定項目 排水基準 注意喚起基準 単位
水素イオン濃度(pH) 5'J超エ9未満 5.5超 8.5未満
生物化学的酸素要求量(BOD) 600未満 300未満 mg/L 
浮遊物質量(SS) 600未満 300未満 mg/L 
ノルマルヘキサン抽出物含有量（不特定） 5以下 2.5以下 mg/L 
ノルマルヘキサン抽出物含有量（鉱油類） 5以下 2.5以下 mg/L 
ノルマルヘキサン抽出物含有量（動植物油脂類） 30以下 25以下 mg/L 
フェノール類 1以下 0.4以下 mg/L 
カドミウム及びその化合物 0.03以下 0.012以下 mg/L 
シアン化合物 0.5以下 0.2以下 mg/L 
有機リン化合物 0.5以下 0.2以下 mg/L 
鉛及びその化合物 0.1以下 0.04以下 mg/L 
六価クロム化合物 0.25以下 0.1以下 mg/L 
ヒ素及びその化合物 0.1以下 0.04以下 mg/L 
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005以下 0.002以下 mg/L 
アルキル水銀化合物 検出シナイコト 検出シナイコト mg/L 
ポリ塩化ヒ｀フェニル(PCB) 0.003以下 0.0012以下 mg/L 
トリクロロエチレン 0.1以下 0.04以下 mg/L 
テトラクロロエチレン 0.1以下 0.04以下 mg/L 
銅及びその化合物 3以下 1.2以下 mg/L 
亜鉛及びその化合物 2以下 0.8以下 mg/L 
鉄及びその化合物（溶解性） 10以下 4以下 mg/L 
マンガン及びその化合物（溶解性） 10以下 4以下 mg/L 
クロム及びその化合物 2以下 0.8以下 mg/L 
フッ素及びその化合物 8以下 3.2以下 mg/L 
ホウ素及びその化合物 10以下 4以下 mg/L 
ニッケル含有量 2以下 0.8以下 mg/L 
ョウ素消費量 220末満 88末満 mg/L 
ジクロロメタン 0.2以下 0.08以下 mg/L 
四塩化炭素 0.02以下 0.008以下 mg/L 
1,2—ジクロロエタン 0.04以下 0.016以下 mg/L 
1,1—ジクロロエチレン 1以下 0.4以下 mg/L 
シス—1,2—ジクロロエチレン 0.4以下 0.16以下 mg/L 
1,1,1ー トリクロロエタン 3以下 1.2以下 mg/L 
1,1,2ー トリクロロエタン 0.06以下 0.024以下 mg/L 
1,3—ジクロロプロペン 0.02以下 0.008以下 mg/L 
チウラム 0.06以下 0.024以下 mg/L 
シマジン 0.03以下 0.012以下 mg/L 
チオベンカルブ 0.2以下 0.08以下 mg/L 
ベンゼン 0.1以下 0.04以下 mg/L 
セレン及びその化合物 0.1以下 0.04以下 mg/L 
窒素含有量 240未満 120未満 mg/L 
リン含有量 32未満 16未満 mg/L 
1,4—ジオキサン 0.5以下 0.2以下 mg/L 






測定場所No. 関連部局 採水地点種類 備考
番号






吉田南構内 ③ No.l終末放流口 人間環境学研究科など
公共下水道への
最終地点
西部構内 ④ 物細_No.l 高等研究院
公共下水道への 生活系排水も混入
最終地点 している
医学部構内 ⑤ 医_No.3(実験系） 医学研究科
公共下水道への
最終地点
薬学構内 ⑥ No.lY 薬学研究科など
公共下水道への
最終地点
⑦ 病_No.10 医学部附属病院 構内中間地点 H29.1.5測定終了
⑧ 病_No.11 医学部附属病院 構内中間地点 H29.2.1測定終了
⑨ 病_No.15 医学部附属病院 構内中間地点
⑩ 病_No.22 医学部附属病院 構内中間地点 H29.3.1測定終了
⑪ 病_No.23 医学部附属病院 構内中間地点 H29.3.1測定終了
⑫ No.12S ウイルス・再生医科学研究所 構内中間地点 H29.3.1測定終了
⑬ No.17S ウイルス・再生医科学研究所 構内中間地点 H29.3.1測定終了
病院構内
⑭ No.9S ウイルス・再生医科学研究所 構内中間地点 H29.3.1測定終了
⑮ No.13U ウイルス・再生医科学研究所 構内中間地点 H29.3.1測定終了
⑯ No.14U ウイルス・再生医科学研究所 構内中間地点 H29.3.1測定終了
⑰ No.SU ウイルス・再生医科学研究所 構内中間地点 H29.3.1測定終了
⑱ No.20i iPS細胞研究所 構内中間地点 H29.3.1測定終了
⑲ No.21i iPS細胞研究所 構内中間地点 H29.3.1測定終了





桂地区構内 ⑫ 工_No.A 工学研究科（桂地区）
公共下水道への
最終地点
関田南構内 ⑳ S1 野生動物研究センター
公共下水道への
H29.4測定開始
最終地点
－ 85 －
表 7における採水地点一覧図
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